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Projektowana linia kablowa SN-20kV
typu 3x YHAKXS 12/20kV 1x120/25mm²

SRS-G 160 L~11m
układana metodą przecisku
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IE Projekt Marcin Sałęga
ul. Jarzębinowa 33, 55-080 Kąty Wrocławskie

BUDOWA PRZYŁĄCZY KABLOWYCH SN DLA ZASILANIA PODSTAWOWEGO I REZERWOWEGO

ESV S.A.
ul. Ciepłownicza 1A, 55-011 Siechnice

IEProjekt

PRZYŁĄCZA KABLOWE SN

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

mgr inż. MARCIN SAŁĘGA; upr. nr 360/DOŚ/10
upr. bud. w specjalności inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych do projektowania bez ograniczeń 

ELEKTRYCZNA

Wrocław, ul. Fabryczna

BUDYNKU HOTELOWEGO PRZY UL. FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU

dz. nr 1/11, 1/13, 1/125, 1/127, 1/129, AR_1, obr. ewid. Grabiszyn, jedn. ewid. Wrocław
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